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Senyor/a,

A data dilluns, 22 d'abril de 2013, us fem arribar els resultats analitics corresponents a
I'Analisi Completa del punt de mostreig Diposit Borrassa de la zona de subministrament

ZS BORRASSA del municipi de Borrassa.

D'acord amb el que s'estableix al Programa de Vigilancia i Control Sanitaris de les
Aigles de Consum Huma de Catalunya, els resultats analitics obtinguts qualifiquen

l'aigua com a "NO Apta per al consum huma".

Girona, a dilluns, 22 d'abril de 2013
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Client: Dipsalut_Ajuntament de Borrassa N. Butlleti: 1340411
Adreca: Plaga Major, 1 N. Registre: 130078526
Poblacio: Borrassa Data Registre: 02/04/2013
Descripci6: Aigua de Dipdsit Data Inici: 02/04/2013

Data Finalitzacio: 19/04/2013
Classificacio: Aigua destinada al consum huma

Poblacio: Borrassa Legislacid: R.D. 140/2003
Procedéncia: Diposit Borrassa
Data client: 02/04/2013 Hora: 09:45 Clor LL/T ppm: 0.35/0.35

*Mostra presa: Prodaisa_Dipsalut

ANALISI COMPLET DIPOSIT segons RD 140/2003
Parametres Microbiologics

* Escherichia coli 0 UFCen 100 mi 0 Filtracié en Membrana

* Enterococs 0 UFCen100ml 0 Filtracié en Membrana

* Clostridium perfringens 0 UFCen100ml 0 Filtracié en Membrana
Parametres Quimics '
Antimoni <3 g/l 5 PNT-MET-MTD-006
Arsénic <1 pglL 10 PNT-MET-MTD-006
Benzé <0.5 g/l 1 PNT-ORG-MTD-013
Benzo(a)piré <0.005 pug/L 0.01 PNT-ORG-MTD-009
Bor <0.1  pg/L 1 PNT-MET-MTD-007
Cadmi <1 pg/lL 5 PNT-MET-MTD-006

* Cianurs <20  ug/L 50 PNT-QUI-MTD-027
Coure 0.011£0.005 mg/l 2 PNT-MET-MTD-006
Crom <5 ug/L 50 PNT-MET-MTD-006
1,2-Dicloroeta <t ugilL 3 PNT-ORG-MTD-013
Fluor <0.20 g/l 1.5 PNT-QUI-MTD-009

* Hidrocarburs Aromatics Policiclics <0.1 ug/L 0.1 PNT-ORG-MTD-009

* Mercuri <05 g/l 1 PNT-MET-MTD-003
Niguel <2 ug/L 20 PNT-MET-MTD-006
Nitrats = 65+9  mg/L 50 PNT-QUI-MTD-021
Nitrits <0.02 mg/L 0.1 PNT-QUI-MTD-022

* Total Plaguicides <05 pg/lL 0.5
Plom <25 pg/L 25 PNT-MET-MTD-006
Seleni <3 pg/L 10 PNT-MET-MTD-006
Trihalometans <40  pg/L 100 PNT-ORG-MTD-013
Tricloroeté <05 g/l PNT-ORG-MTD-013
Tetracloroete <1 pg/L PNT-ORG-MTD-013
Tricloroeté+Tetracloroeté <5  ug/L 10 PNT-ORG-MTD-013
Parametres Indicadors

* Coliforms totals 0 UFCen100ml 0 Filtracié en Membrana

* Aerobis a 22°C 22 UFCeni1ml 100 Sembra en Placa
Alumini <20 pg/L 200 PNT-MET-MTD-006
Amoniac <0.2 mg/L 0.5 PNT-QUI-MTD-023
TOC <0.4 mg/L Sense canvis anomals PNT-QUI-MTD-047
Clor combinat residual 0  mg/lL 2 PNT-QUI-MTD-033
Clor lliure 0.4 mg/lL 1 PNT-QUI-MTD-032
Clorurs 26+2  mg/L 250 PNT-QUI-MTD-043

(*) Métode/Determinacié no contemplat a I'abast acreditat per ENAC (ndm.561/LE1218)



Pt03. Programa de suport a la gestié municipal directa dels abastaments d'aigua de consum huma

i Ajuntament de Borrassa
4@, Dipsalut ZS BORRASSA
#" Organisme de Salut Publica
de la Diputacié de Girona ; 22/04/2013
DOCUMENT DE RESULTATS ANALITICS
Pag. 3/4
N. Butlleti: 1340411

N. Registre: 130078526
Poblacié: Borrassa
Procedeéncia: Diposit Borrassa Legislacio: R.D. 140/2003

* Color <5 mg/l 15 PNT-QUI-MTD-031
Conductivitat Eléctrica 560+67  pS/cm a 20°C 2500 PNT-QUI-MTD-011
Ferro <20 pg/L 200 PNT-MET-MTD-006
Manganés <5 g/l 50 PNT-MET-MTD-006

* Olor <3 index de dilucié 3 PNT-QUI-MTD-040

* Oxidabilitat al Permanganat 06 mg/l 5 PNT-QUI-MTD-015
PH 7.6£0.1  unitats de pH 6.5-9.5 PNT-QUI-MTD-010

* Sabor <3 Index de dilucié 3 PNT-QUI-MTD-040
Sodi 17.7¢2.7  mg/l 200 PNT-MET-MTD-007
Sulfats 19+5  mg/l 250 PNT-QUI-MTD-025
Terbolesa <0.2  UNF 1 PNT-TRA-MTD-003

* index de Langelier 0.1 +/- 0.5

* Residu Sec 386  mg/l PNT-QUI-MTD-037

* Calci 119 mg/l PNT-MET-MTD-007

* Alcalinitat Total 2247  mg/l PNT-QUI-MTD-017
Hidrocarburs Aromatics Policiclis
Benzo(b) Fluoranté <0.005 pg/L PNT-ORG-MTD-009
Benzo(k) Fluoranté <0.005 pg/L PNT-ORG-MTD-009
Benzo (ghi) Peril® <0.005 g/l PNT-ORG-MTD-009
Indé(1,2,3-cd) Pire <0.005 g/l PNT-ORG-MTD-009

* Suma de Hidrocarburs Aromatics Policiclis <0.1  pg/L 0.1
Plaguicides

* Molinate <0.03 g/l 0.1 MS-MS

* Trifluralin <0.03 g/l 0.1 MS-MS

* Alpha-HCH <0.03 g/l 0.1 MS-MS

* Beta-HCH <0.03  pg/L 0.1 MS-MS

* Gamma-HCH (Lindane) <0.03  pjg/L 0.1 MS-MS

* Diazinon <0.03 g/l 0.1 MS-MS

* Parathion-methyl <0.03  pjg/L 0.1 MS-MS

* Alachlor <0.03  jg/L 0.1 MS-MS

* Ametryn <0.03 g/l 0.1 MS-MS

* Heptachlor <0.03  ng/L 0.1 MS-MS

* Prometryn <0.03  pjg/L 0.1 MS-MS

* Terbutryn <0.03  pg/L 0.1 MS-MS

* Fenitrothion <0.03  pg/L 0.1 MS-MS

* Metolachlor <0.03 g/l 0.1 MS-MS

* Chlorpyrifos <0.03 pg/L 0.1 MS-MS

* Aldrin <0.03 g/l 0.1 MS-MS

* Parathion-ethyl <0.03  pg/L 0.1 MS-MS

* Chlorfenvinphos <0.03  ug/L 0.1 MS-MS

* Heptachlor-epoxide <0.03 pg/L 0.1 MS-MS

* Alpha-Endosulfan <0.03 g/l 0.1 MS-MS

* 4,4-DDE <0.03  pg/L 0.1 MS-MS

* Dieldrin <0.03 ug/L 0.1 MS-MS

* Endrin <0.03 g/l 0.1 MS-MS

* Beta-Endosulfan <0.03 ug/L 0.1 MS-MS
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* 4,4-DDD <0.03  pg/L 0.1 MS-MS

* Endosulfan-sulfate <0.03 g/l 0.1 MS-MS

* 4,4-DDT <0.03  pg/L 0.1 MS-MS

* Methoxychlor <0.03  pg/L 0.1 MS-MS

* Azinphos-methyl <0.03  pg/lL 0.1 MS-MS

* Azinphos-ethyl <0.03  pg/L 0.1 MS-MS
Triazines
Atrazina <0.01  pg/L 0.1 PNT-ORG-MTD-010
Atrazina-desethyl 0.013+0.004  ug/L 0.1 PNT-ORG-MTD-010
Atrazina-desisoprophyl <0.1 Mg/l 0.1 PNT-ORG-MTD-010
Propazina <0.01 gL 0.1 PNT-ORG-MTD-010
Simazina <0.01 Mo/l 0.1 PNT-ORG-MTD-010
Terbuthylazina <0.01  pg/L 0.1 PNT-ORG-MTD-010
Trihalometans
Triclometa <10 pg/L PNT-ORG-MTD-013
Diclorobromometa <10 pg/lL PNT-ORG-MTD-013
Dibromoclorometa <10 pg/L PNT-ORG-MTD-013
Tribromometa <10 pg/L PNT-ORG-MTD-013

L'Informe dels resultats analitics només afecta a la mostra analitzada.
Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacié per escrit del laboratori.

MONTFULLA, a dilluns, 22 d'abril de 2013
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N* $61/LE1218 LABORATORI AIGUES DE GIRONA,
(*) Métode/Determinacio no incios a I'anast ge racreditacid AALT 1 EARNA DR TR KA

Carme de Ciurana,
Cap de Laboratori

Informe emés per: Laboratori Aigiies de Girona, Salt i Sarria de Ter, SA. Bustia C-2. Montfulla. 17162 Bescané (Girona).
Teléfon 972 440067 - Fax 972 442478 www.laboratoriaiguesdegironasaltisarriadeter.cat
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