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A data divendres, 11 de juliol de 2014, us fem arribar eis resuliats analitics
corresponents a l'analisi controt diposit del punt de mostreig Diposit Borrassa de la zona
de subministrament ZS BORRASSA del municipi de Borrassa.

D'acord amb el que s'estableix al Programa de Vigilancia i Control Sanitaris de les
Aiglies de Consum Huma de Catalunya, els resultats analitics obtinguts qualifiquen
l'aigua com a "NO Apta per al consum huma”, degut a la preséncia de Nitrats.

Girona, a divendres, 11 de juliol de 2014
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Client: Dipsalut_Ajuntament de Borrassa N. Butlleti: 1446466
Adreca: Plaga Major, 1 N. Registre: 140084819
Poblacio: Borrassa Data Registre: 08/07/2014
Descripciod: Aigua de Diposit Data Inici: 08/07/2014
Data Finalitzacio: 11/07/2014
Classificacio: Aigua destinada al consum huma
Paoblaci¢: Borrassa Legislacio: R.D. 140/2003
Procedéncia: Diposit Borrassa
Data client: 08/07/2014 Hora: 13:25 Clor LL/T ppm: 0.36/0.43

ANALISI CONTROL DIPOSIT

* Olor

* Sabor

* Color
Terbolesa
Conductivitat Eléctrica
pH
Amoniac

* Coliforms totals

* Escherichia coli

* Aerobis a 22°C

* Clostridium perfringens

F ATt St aeS RTAiiES
<3  Index de dilucio 3
<3  Index de dilucio 3
<5 mg/l 15 PNT-QU-MTD-031
0.3750.071 UNF 1 PNT-TRA-MTD-003
582470 uS/em a 20°C 2500 PNT-QUI-MTD-011
7.5+0.1 unitais de PH 6.5-9.5 PNT-QUI-MTD-010
<0.2  mgll 0.5 PNT-QUI-MTD-023
0 UFC en 100 ml 0 Filtracio en Membrana
0 UFC en 100 ml 0 Filtracio en Membrana
0 UFCentml 100 Sembra en Placa
o] UFC en 100 mi 0 Filtracio en Membrana

L'Informe dels resultals anafitics només afecta a la mostra analitzada,
Aquest informe no es pol reproduir parcialment sense Faprovacid per escrit del iaboratori,
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(*} Métode/Determmacio no INcios a ravast ae racrediacio
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LABORATCRI AIOGES DE GIHONA,
BALT | SARRIA DE TER, B.A

Carme de Ciurana,
Cap de Lahoratori

Informe emeés per: Laboratori Aigiies de Girona, Salt i Sarria de Ter, SA. Bastia C-2. Montfulla. 17162 Bescand (Girona).

Teléfon 972 440067 - Fax 972 442478

www laboratoriaiguesdegironasaltisarriadeter.cat
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